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13.1.Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

тепловых сетях 

Таблица 13.1.1 - – Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет 
  2017 2018 2019 2020 2021 

Магистральные сети 71 20 79 84 98 

распределительные сети отопления 0 0 0 0 0 

распределительные сети ГВС 21 9 31 28 49 

13.2.Количество прекращений подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате технологических нарушений на 

источниках тепловой энергии 

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано. 

13.3.Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой 

энергии (отдельно для тепловых электрических станций и 

котельных) 

Таблица 13.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 

энергии, отпускаемой с коллекторов источников 

№ Источник теплоснабжения 
Эксплуатирующая организация 

источника теплоснабжения 

Удельный расход 

условного топлива на 

единицу тепловой 

энергии, отпускаемой с 

коллекторов 

источников, кг у.т./Гкал 

1 ГРЭС-3 ПАО «Мосэнерго» 190,5 

13.4.Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

Таблица 13.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

№ 
Эксплуатирующая организация 

тепловых сетей 

Потери 

тепловой 

энергии, Гкал 

Материальная 

характеристика, 

кв.м 

Отношение 

технологических потерь 

тепловой энергии, 

теплоносителя к 

материальной 

характеристике, Гкал/кв.м 

1 
Электрогорский филиал ООО «ТСК 

Мосэнерго» 
26440 14972,33 1,766 



13.5.Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 

Таблица 13.5.1 - Коэффициент использования установленной тепловой 

мощности 

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 

измерен. 
2019 2020 2021 

1 

Установленная мощность на конец 

2019-2021 годов: 
      

 

– электрическая мощность кВт 532 300 532 300 532 300 

– тепловая мощность всего Гкал/час 244,9 244,9 244,9 

в том числе:       
 

– тепловая мощность по 

турбоагрегатам 
Гкал/час 

154,9 154,9 
154,9 

2 

Число часов использования 

установленной среднегодовой 

мощности: 

      
 

– электрической мощности час 140 125 129 

– тепловой  мощности 

турбоагрегатов 
час 1141 1026 1057 

13.6.Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

Таблица 13.6.1 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, 

приведенная к расчетной тепловой нагрузке 

№ 

п/п 

Источник 

теплоснабжения 

Материальная 

характеристика, 

кв.м 

Подключенная 

тепловая нагрузка в 

2021 , Гкал/ч 

Удельная 

материальная 

характеристика 

тепловых сетей, 

приведенная к 

расчетной тепловой 

нагрузке, 

кв.м/Гкал/ч 

1 ГРЭС-3 14972,33 84,815 176,53 

13.7.Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном 

режиме (как отношение величины тепловой энергии, 

отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине 

выработанной тепловой энергии в границах поселения, 

городского округа, города федерального значения) 

Доля тепловой энергии , выработанной в комбинированном режиме (как 

отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, 

к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского 

округа, города федерального значения) составляет 0,78%. 
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13.8.Удельный расход условного топлива на отпуск электрической 

энергии 

Таблица 13.8.1 - Удельный расход условного топлива на отпуск электрической 

энергии 

 

13.9.Коэффициент использования теплоты топлива (только для 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии) 

Коэффициент использования теплоты топлива составляет 67,6%. 

  



13.10.Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого 

потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной 

тепловой энергии 

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по 

приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии составляет 80%. 

13.11.Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок 

эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы 

теплоснабжения) 

Таблица 13.11.1 - Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей 

№ п/п Источник теплоснабжения 
Средневзвешенный срок эксплуатации 

тепловых сетей, лет 

1 ГРЭС-3 45 

13.12.Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной 

характеристике тепловых сетей (фактическое значение за 

отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, 

указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой 

системы теплоснабжения, а также для поселения, городского 

округа) 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, 

реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых 

сетей составляет: 

121,65 / 14972,33= 0,008125 

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, планируемых 

к реконструкции, к общей материальной характеристике тепловых сетей 

составляет: 

243,3 / 14972,33= 0,01625 

  



13.13.Отношение установленной тепловой мощности оборудования 

источников тепловой энергии, реконструированного за год, к 

общей установленной тепловой мощности источников тепловой 

энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз 

изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной 

схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) 

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников 

тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой 

мощности источников тепловой энергии составляет 1. 

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов 

нарушения антимонопольного законодательства (выданных 

предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения 

санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения, антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 

о естественных монополиях. 

В городском округе Электрогорск  отсутствуют зафиксированные факты 

нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения, законодательства Российской федерации о естественных 

монополиях. 

13.15.Описание изменений (фактических данных) в оценке 

значений индикаторов развития систем теплоснабжения 

поселения, городского округа с учетом реализации проектов 

схемы теплоснабжения 

За период с момента утверждения ранее разработанной Схемы 

теплоснабжения существенных изменений в оценке значений индикаторов 

развития систем теплоснабжения не зафиксировано. 

https://base.garant.ru/12148517/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
https://base.garant.ru/12125267/
https://base.garant.ru/12177489/
https://base.garant.ru/10104442/

